Apparatutrymme Vaxelaggregat
Plint Vaxelmotor  Part Part
1 1
L ;8 ” . 8k1 > Se H&K ritning 360 66 511
30 3 ~n NCY 5G2,5 A 2 5
N 4O : : 5
Pe O G/G G/G 5 Ledare och skarm isoleras
Pe O Skarm Skarm 5
Plint magntventil  Part Part
24V vid omlaggning vanster 10 1 1 O 18
24V Vid omlaggning hoger 2 O 2 g O 19 }Se H&K ritning 360 67419
0V for Magnetventil 30 2 o— NCY obzo 4 2 O 21
L O )
Pe O G(G T G{G ) }Ledare och skarm isoleras
Pe O Skarm Skarm 5
Plint vaxelkontroll Part Part
$26V 10 ; ; OB
ov 20 OA
Kontroll Hoger 30O 3 o NCY 7G1.5 5 3 OF Se H&K ritning 360 67419
Kontroll Vanster 4O b k OE
Spettkontroll 5O 2 2 OT
6O )
Pe O G/G G{G ) }Ledare och skarm isoleras
Pe O Skarm 5

HWE60 med magnetfventil anvands inte vid nybyggnation.
Vid nybyggnation anvands istallet HWE61.1 400V, se ritning 21281-01.

TE GF STANDARDRITNING
f?ﬁ‘é gt%tgborgs Inkoppling vaxelaggregat

Typ HWE60 AVV-ZVV

Giltighetstid:

Tills vidare
Beslutad av Avdchef: [Ansv. Enhetschef FORMAT SKALA RITNINGSNUMMER REV
Stadens anlaggningar| Gata Spar| A3 21281-07 B
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